JUNTA DE DILATACION HORIZONTAL
ESC: 1/8
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JUNTA DE DILATACION VERTICAL
ESC: 1/8

Leyenda:

1.- Muro Base.

2.- Placa Glasroc® X / Aquaroc® de 12.5 mm de
espesor.

3.- Ménsula de Sujecion/Retencion.

4.- Fijacion Taco Nylon.
5.- Fijacidn del Aislante.
6.- Aislante.

7.- Perfil T.

8.- Tornillo Ménsula.

9.- Tornillo Placo® THTPF.

10.- Camara de Aire.
1.- Lamina impermeabilizante.
12.- Acabado.

Leyenda:

1.- Muro Base.

2.- Placa Glasroc® X / Aquaroc® de 12.5 mm de
espesor.

3.- Ménsula de Sujecion/Retencion.

4.- Fijacién Taco Nylon.
5.- Fijacion del Aislante.
6.- Aislante.

7.- Perfil T.

8.- Tornillo Ménsula.

9.- Tornillo Placo® THTPF.

10.- Cadmara de Aire.

1.- Lamina impermeabilizante.
12.- Acabado.

13.- Perfil de junta vertical.

NOTA:

El tipo y distancia de los anclajes a la estructura

Denominacion

i

Placo

JUNTAS DE DILATACION
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